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2 PREGAO ELETRONICO N2 05/2021
MINISTERIO PUBLICO

DO ESTADO DA BAHIA

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

EMPRESA: INOVA AR CONDICIONADO EIRELI

ESCLARECIMENTO 01: PERGUNTA 01 — estamos tentando fazer a cotagdo do Compressor no Fabricante/Hitachi,
todavia 0 mesmo disse que é indispensavel que nos seja informado o NUMERO SERIE do Equipamento que recebera
o produto.

RESPOSTA: Em resposta ao questionamento, informamos que o nimero de série da unidade condensadora do
sistema é RAS1001705252, relativo ao modelo RAS24FSN5B. Entretanto, pontuamos que apesar dos codigos (modelo
e nimero de série) constantes na supracitada etiqueta poderem ser relacionados abstratamente a equipamento com
tensdo de 220V, a tensdo no sistema, bem como do compressor objeto da licitagdo, é de 380V.

Para fins de ratificagdo da especificagdo e da tensdo de 380V, encaminha-se documento anexo (Etiqueta Compressor
Hitachi 380V.pdf), contendo imagens da etiqueta do compressor atualmente instalado no sistema, cuja substituicdo
€ o objeto desta licitagdo. O referido anexo esta disponibilizado no site do Ministério Publico do Estado da Bahia (link:
https://www.mpba.mp.br/licitacao/56099)

Ressaltamos, para fins de cotagdo, que a pesquisa de mercado realizada por setor técnico da Instituigdo para definigdo
do prego de referéncia da licitagdo, utilizou-se da especificagdo técnica do compressor, que é o objeto do
procedimento em tela, sendo preponderante tal especificagdo caso haja dificuldades na utilizagdo de demais
informag0es acessorias.

ESCLARECIMENTO 02: inclusive o fabricante estad nos informando que a a descrigdo do compressor informa que é
380v, porem o modelo do equipamento informado RAS24FSN5B é um méquina 220v — por favor confirmar a TENSAO
que devera ser o COMPRESSOR a ser fornecido pois isto muda substancialmente o preco e a disponibilidade/ou n3o
do Produto no Mercado Nacional.

RESPOSTA: RESPOSTA: Conforme esclarecido na resposta anterior, confirma-se a tensao informada de 380V, tal qual
indicado na imagem do compressor disponibilizada no site do Ministério Publico do Estado da Bahia, link
https://www.mpba.mp.br/licitacao/56099

EMPRESA MAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

QUESTIONAMENTO 01: Quanto ao compressor, informado Modelo E405AHD-36D2, corresponde a um compressor
com voltagem de 220V, e o informado no termo de referéncia é de 380V, solicitamos a confirmagdo da voltagem, se
possivel enviar foto do compressor.

RESPOSTA: Confirma-se a tensao informada de 380V. Para efeito de ratificagdo da informacgdo e esclarecimento ao
questionamento ora apresentado, disponibilizamos no site do Ministério Publico do Estado da Bahia (link:
https://www.mpba.mp.br/licitacao/56099), documento contendo imagens da etiqueta de especificacdo do
compressor objeto desta licitagdo.
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Imagem 2 - Etiquets Compressor



